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Cours de Chargés communaux 
de sécurité 2015

24 novembre 2015
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Merci à Montana pour le cours 2013
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12.00 h.

Repas en 

commun

Qui ?

• Repas : OCF

• Boissons, cafés 
croissant

OCF / KAFOCF / KAF
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Thème 1
Bases 
légales

Cours CS VR 
nov. 2015
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Thème 1

2 ème 
phase
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Bases légales Adresse Internet

• www.vs.ch
• Législation 

• Recherche par numéro de loi

• 540.1

• Rechercher ����

Lien sur : www.vs.ch/sscm
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Bases légales V2 : Adresse Internet

• www.vs.ch/sscm
• Feu et pompiers

• Législation cantonale 

• Protection civile et feu

• 540.1

• Ouvrir doc. désiré

OCF / KAFOCF / KAF
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• 540.1 : LPIEN

• 540.100 : RO

• 540.101 : OR + tarif

• 540.102 : OR + P techn.

Bases légales

Adresse Internet
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1. Chargé de Sécurité

2. Commandant du Feu

2 Interlocuteurs 
privilégiés
1 Prévention /  2 Intervention

Administration communale

14

Présidente / Président de la 
commission du FEU

• Missions

• Responsabilités

?
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1 Les communes municipales sont responsablesde 
l'application de la présente loi sur leur territoire.

2 La police du feu est exercée par le conseil 
municipal qui en charge plus spécialement la 
commission du feu.

3 Les attributions de l'Etat sont réservées en matière 
de surveillance et de coordination. 

Art. 2 Tâches et compétences de 
la commune municipale 

LPIEN 540.1

Prévention et Intervention

OCF / KAFOCF / KAF
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1 Le conseil municipalélabore le règlement communal
en la matière, le présente à l'assemblée primaire ou au 
conseil général pour délibération et décision, et le soumet au 
Conseil d'Etat pour approbation. 
2 Le conseil municipal nomme, pour la durée de la période 
administrative, une commission du feuet un chargé de 
sécuritédont il contrôle les activités conformément aux 
prescriptions du règlement d'application. 
3 Le commandant du corps de sapeurs-pompiers et le chargé 
de sécurité font partie d'office de la commission du feu. 

Art. 5 Règlement communal et 
commission du feu 

LPIEN 540.1
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a) (11) analyse au point de vue police du feu 
toutes les demandes d'autorisation de 
construire; 
b) (11) propose, en un rapport circonstancié, 
les mesures de sécurité nécessaires; 
c) transmet ses propositions à la commission 
du feu; 

Art. 12 Chargé de sécurité 

RO 540.100
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d) contrôleles constructions en cours 
de travaux; 
e) (8 et 9) collabore, en qualité d'expert, 
aux inspections de bâtiments; 
f) participe obligatoirement aux cours 
cantonauxde chargés de sécurité 

Art. 12 Chargé de sécurité 

RO 540.100
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1 La commission du feu, ou tel organisme qu'elle 
désigne, inspecte périodiquement les bâtiments et 
leurs abords ainsi que leur équipement de lutte 
contre le feu. 
2 Elle adresse un rapport d'inspection à 
l'administration communale et au SCF. 
3 Le SCF est compétent pour édicter des directives et 
des instructions en vue de garantir une inspection 
uniforme des bâtiments. 

Art. 8 Inspection des bâtiments 
LPIEN 540.1
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RO 540.102

Commission du feu
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Tous les ans
Pour les bâtiments
recevant du public
et les bâtiments avec
des risques spéciaux

Art. 8 ordonnance

HOTEL
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Art. 8 ordonnance

Tous les 3 ans
Pour les bâtiments 

abritant une exploitation 
peu dangereuse
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Tous les 5 ans
Pour les bâtiments servant 
exclusivement d’habitation

Art. 8 ordonnance

Art. 9 LPIEN
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Art. 12 LPIEN        Bâtiments recevant ou                 
hébergeant du public

1. Lorsque les mesures de protection et de
défense incendie ne sontpas ou plus
respectéesdans les constructions et locaux
recevant ou hébergeant du public, l’autorité
compétente en matière de police du feu doit
prescrire les mesures appropriées et fixe au
propriétaire un délai raisonnable pour
rétablir un état conforme au droit.

OCF / KAFOCF / KAF
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Art. 12 LPIEN (suite)

2) Si les défauts ne sont pas supprimés dans le
délai fixé, l’autorité compétente en matière de
police du feu en informe l’OCF qui peut,

d’entente avec les organes locaux responsables,
ordonner l’interdiction d’utiliser ou
d’exploiter le bâtiment et/ou les
installations.
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Pas fermer les 
établissements !
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Priorités !

Priorité 1 : sécurité des personnes

• installations de gaz non conformes à 
modifier

• installations électriques non conformes 
à modifier

• sorties de secours inutilisables à rendre 
praticables

���� délai : immédiat

30

Priorités !

Priorité 2 : évacuation des personnes et 
installations techniques

���� délai : 3 à 6 mois

• sorties de secours à créer
• éclairage de secours et signalisation des sorties de 

secours et voies d'évacuation
• compartimentage du bâtiment : 1° étape
• installations techniques (thermiques, 

aérauliques…)
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Priorités !

Priorité 3 : alarme interne des 
personnes

• installation de détection automatique 
d’incendieavec transmission d’alarme à la 
centrale officielle des sapeurs-pompiers 
(CEN de la police cantonale de Sion par 
"Alarmnet")

• compartimentage du bâtiment : 2° étape

���� délai : 12 à 24 mois

32

Priorités !

Priorité 4 : installations spécifiques

• protection contre la foudre
• installations spécifiques 

���� délai : 2 à 5 ans
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Suite à 1° inspection

Danger : de suite ! (P1)

délai cadre 
1 année

OCF / KAFOCF / KAF
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PRINCIPALES

ADAPTATIONS
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Contrôle des immeubles / maison à 
1 famille sur 1 ou 2 niveaux����
auto contrôle ���� check-list OCF

OR 540.102

Art. 8

OCF / KAFOCF / KAF
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www.vs.ch/sscm

Propriétaires maisons 1 fam. / <= 2 niv.

?
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Check-list

Propriétaires maisons 1 fam. / <= 2 niv.

OCF / KAFOCF / KAF
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Check-list

e. o.

Oui / non ?
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Attributions
RO 540.100

Art 9 Conseil communal

Art 10 Commission du feu

Art 11 Commandant du corps SP

Art 12 Chargé de sécurité (communal)
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1. Chargé de Sécurité

2. Commandant du Feu

2 Interlocuteurs 
privilégiés
1 Prévention /  2 Intervention

Administration communale

OCF / KAFOCF / KAF
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1 Question ?

1 Proposition ?

Email : feu@admin.vs.ch

Tél : 027  606 70 50

Fax : 027 606 70 54

Rue des Casernes 40

1950 Sion

www.vs.ch/sscm
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Merci
Bonne fin de 

journée

OCF / KAFOCF / KAF
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Thème 1

2 ème 
phase

Fabio
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Art. 8 LPIEN
CONTRÔLE DES BÂTIMENTS

Art. 8 Ordonnance
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Assurance qualité en 
protection incendie

OCF / KAFOCF / KAF

Phase 1 : Conception
Phase 2 : Réalisation
Phase 3 : Réception
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Assurance qualité en 
protection incendie

OCF / KAFOCF / KAF

Phase 1 : Concept planification

Degré de l'assurance qualité

Comment s'effectue le classement d'un projet de construction ?

• Affectation (Habitations, Ecoles, Usines…)

• Hauteur (faible hauteur, moyenne hauteur, bâtiment élevés,… 

• Risques d'incendie particuliers (Produits chimiques, explosifs, …)

• Bâtiment entier ou parties du bâtiment

05.03.2014 56DPI 11-15 ©

OCF / KAFOCF / KAF
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Exemples de bâtiments dans les différentes hauteurs

Faible hauteur
jusqu'à 11 m 
hauteur totale
généralement
1-3 niveau(x)

Hauteur moyenne
jusqu'à 30 m hauteur 
totale généralement
4-8 niveau(x)

Bâtiments élevés
plus de 30 m 
hauteur totale
généralement
9 niveaux ou plus

Généralités – Définitions OCF / KAFOCF / KAF

OCF / KAFOCF / KAF

Mode de mesure de la hauteur des bâtiments (Selon AIHC) 

hauteur totale h

superstructure technique
point culminant de la 
charpente du toit

point le plus bas du terrain de 
référence sous la ligne de faîte

point culminant de la 
charpente du toit

hauteur totale h

terrain de référence
point le plus bas du terrain de 
référence sous la surface du toit

OCF / KAFOCF / KAF
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Mode de mesure de la hauteur des bâtiments (Selon AIHC) 

OCF / KAFOCF / KAF
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• Bâtiments de taille réduite : bâtiments de faible hauteur, 2 niveaux au 
maximum hors terre, 1 niveau souterrain au maximum, surface totale 
de tous les niveaux: 600 m2 au maximum sous-sols inclus, pas 
d’utilisation pour y faire dormir des personnes, à l’exception d’un 
appartement , pas d’utilisation comme crèche, locaux recevant un 
nombre important de personnes uniquement au rez-de-chaussée. 

OCF / KAFOCF / KAF

Bâtiment de taille réduite
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Maison individuelle

Si dans la maison individuelle il y a un studio, 
ce n’est plus une maison individuelle
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Article 13, Définitions

3. Géométrie du bâtiment
e. Bâtiments annexes

Constructions d'un seul niveau et d'une surface 
au sol de 150 m2 au maximum, qui ne sont pas 
destinées à recevoir des personnes de façon 
durable, ne sont équipées d'aucun foyer ouvert 
et où l'on n'entrepose pas de matières 
dangereuses en quantité significative (par 
exemple abris pour véhicules, garages, 
cabanons de jardin, abris pour petits animaux et 
petits entrepôts).

OCF / KAFOCF / KAF

Exemples de bâtiments annexes OCF / KAFOCF / KAF
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65
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Le dossier d’autorisation de construire sera accomp agné des concepts de 
protection incendie et des rapports relatifs à l’ou vrage concerné, établis 

par une personne ayant la formation requise.

Chargé de sécurité

Analyse et corrige le 
concept de protection

incendie et les plans "feu"
Remplit le document

"Mesures de sécurité ..."
Calcul

thermique
Avis sismique

Dossier de construction

Administration communale

Etat du Valais
(CCC, OCF, DTE,….)

OCF / KAFOCF / KAF
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Assurance qualité en 
protection incendie

OCF / KAFOCF / KAF

Phase 2 : Réalisation et suivi

76DPI 11-15 ©

OCF / KAFOCF / KAF

1

3

2
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Prestation à fournir pour une assurance qualité Q1 pour
bâtiments d'habitation abritant plusieurs familles ....

77

OCF / KAFOCF / KAF

1. Plans généraux de protection incendie

2. Contrôle par sondage des appels d’offres

3. Preuves (calcul) de protection incendie

4. Contrôle par sondage de l’exécution

5. Tests spécifiques sur les installations et équipements de
protection incendie (exutoires de fumée, clapets coupe-feu,
asservissement,…)

6. Instructions sur les installations techniques du bâtiment
(Plans de ventilations, électricité, fonctionnement et
entretien…)

7. Instructions sur les équipements de protection incendie
(fonctionnement exutoire, ccf, ….)

8. Documents de contrôle de la protection incendie

9. Plans de contrôle de la protection incendie (plan généraux
de protection incendie mise à jour)

10. Déclaration de conformité de la protection incendie

Dossier 
photos

78

OCF / KAFOCF / KAF
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Assurance qualité en 
protection incendie

OCF / KAFOCF / KAF

Phase 3 : Contrôle, tests, rapports
de conformité, documentation …

Plans mis à jour



12.11.2015

41

81

OCF / KAFOCF / KAF

05.03.2014 82DPI 11-15 ©
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Mise en œuvre en fonction du degré d'assurance qualité

Déclaration de conformité de protection incendie

Déclaration juridiquement valide du propriétaire ou de son
représentant selon laquelle le bâtiment ou l'ouvrage a été
entièrement exécuté selon le concept standard tel qu'il est
prévu par les prescriptions de protection incendie ou selon
un concept de protection incendie.

86

OCF / KAFOCF / KAF
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Assurance qualité

OCF / KAFOCF / KAFOCF / KAFOCF / KAF
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Suivi des installations 
thermiques.

OCF / KAFOCF / KAF

OCF / KAFOCF / KAF

Feuille d’information (directive cantonale)

Attestation de conformité des installations -1

Attestation de conformité des conduits - 2

Annexes A B C D
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Normes harmonisées

- Poêles comb. solides EN 13240
- Cuisinières à bois EN 12815
- Poêles pellets EN 14785
- Poêles a accumulation EN 15250
- Foyers ouverts et inserts comb.
solides    EN 13229

Contenu impératif :
- N° de la déclaration de performance 
avec une date et signature
- N° de la norme harmonisée
- Distances frontale ……
- Distances latérales ……
- Distances arrières ……
- Distances dessus …… (poêle)
- Température des fumées ……
- Puissance ……kW
- Nom du laboratoire notifié
- N° du rapport d’essai ……
- B1 ou B2 ??? (si non connu = B2)
(Français – Allemand – Anglais)

OCF / KAFOCF / KAF

Vérifier que :

- tous les documents ont été remis

- les informations sont correctes, 
complètes et compatibles 

Suspicion :  

- contrôle sur site

- avis Maître ramoneur

- avis OCF
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Le ramoneur constate un défaut, il informe 
la personne présente.

Le maître ramoneur rédige un rapport 
police du feuà l'OCF

L’OCF le transmet à la commune : 

- décision de mise en conformité par la 
commune et octroi d’un délai

- contrôle de réception des travaux (par le 
chargé de sécurité aidé si nécessaire de 
l'OCF / du Maître ramoneur)

OCF / KAFOCF / KAF
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Le ramoneur constate un défaut grave

Il fait signer au propriétaire le bon 
mentionnant l’interdiction de faire du feu

Le Maître ramoneur propose à l’OCF 
l’interdiction de faire du feu 

L’OCF notifie cette interdiction au 
propriétaire avec copie à la commune et au 
Maître ramoneur 
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Mesures compensatoires pour distances non conforme AEAI

122

Combustible ou 
RF1(incombustible)

Matériaux
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2.1 Mode de mesure
Les distances se mesurent entre les façades. En présence d'avant-toits ou d'autres 
éléments de construction en saillie dépassant 1 m, la distance de sécurité incendie doit être 
augmentée de la longueur excédant 1 m.

x = distance de sécurité incendie

123

OCF / KAFOCF / KAF

Normales Réduites

combustible - incombustible 4.0 m

incombustible - combustible 5.0 m Distances réduites

combustible - combustible 6.0 m 124

• 5 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface composée de 
matériaux RF1;

• 7,5m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible;

• 10 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface combustible.

2.2 Exigences générales

Les distances peuvent être réduites :
- entre deux maisons individuelles ;

- entre deux bâtiments de faible hauteur ; (< 11m)

- entre deux bâtiments de hauteur moyenne dont les parois extérieures 
(à l'exception des fenêtres et des portes qui s'ouvrent) présentent une 
résistance au feu d'au moins 30 minutes .
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2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sé curité incendie 
insuffisantes
Dans les cas où les distances de sécurité incendie ne peuvent être respectées, les 
parois extérieures seront soumises à des exigences accrues sur le plan de la 
combustibilité et de la résistance au feu.

Les distances de sécurité incendie doivent être mesurées en projection.

Distance de sécurité ≥ 2.0 m Distance de sécurité < 2.0 m

125

OCF / KAFOCF / KAF

2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sé curité incendie 
insuffisantes

126
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2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sé curité incendie 
insuffisantes

fenêtres /
portes E 30

fenêtres /
portes E 30

fenêtres /
portes E 30

fenêtre /
portes E 30

127
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2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sé curité incendie 
insuffisantes

fenêtres /
portes E 30

fenêtres /
portes E 30

fenêtres /
portes E 30

fenêtres /
portes E 30

128
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Madrier ou ossature bois recouverte de 
lames = combustible !

OCF / KAFOCF / KAF

130

Maçonnerie recouverte de lames  = 

Admis incombustible !

(Maximum 30 % boisé)
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Route

Bâtiment existant avec  
façade  en madrier (EI30) 

de 3 familles
Hauteur moyenne

Grange existante en 
maçonnerie et bois avec
projet de transformation

pour 1 famille

1.5
1.5

2

3
5

1.5Mesures compensatoires
selon Dir. 15-15 art.2.4(Si 
changement d'affectation)

OCF / KAFOCF / KAF
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Route

Bâtiment existant avec  
façade  en madrier (EI30) 

de 3 familles
Hauteur moyenne

Grange existante en 
maçonnerie et bois avec
projet de démolition et

Reconstruction 
pour 1 famille

1.5
1.5

2m

4
?...>5m

1.5

Mesures compensatoires
selon Dir. 15-15 art.2.4
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3
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13
4

OCF / KAFOCF / KAF

A

B
C

Distance A: 2.05 m
Distance B: 3.50 m
Distance C: 4.00 m

Tous les bâtiments 
voisins sont 
combustibles
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5
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Distance réduite 
entre deux 
bâtiments 
combustible:6.00m

OCF / KAFOCF / KAF

13
6

OCF / KAFOCF / KAF
Mesures compensatoires à prendre sur les façades
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2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sé curité incendie 
insuffisantes

137

OCF / KAFOCF / KAF

138

Mesures compensatoires pour les avant-toits

Panneau BSP EI 30 - RF1. En cas de 

distances, entre les bâtiments, 

inférieures à 2m BSP EI 60 - RF1
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139

Mesures de sécurité et de défense 
incendie pour autorisation de 
construire 2015

OCF / KAFOCF / KAF
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Chauffe-eau alimenté au GPL «étanche» (ventouse)

Chauffe-eau > 20 kW = local EI 30 icb avec porte EI 30 / Les parois ne peuvent pas être doublée

avec du «styro» sans crépissage 5 mm / Le local doit disposer de 2 ouvertures haut et bas

avec une section de 10 cm2 par kW minimum 100 cm2 (27 kW = 2 X 270 cm2)

Chauffe-eau < 20 kW = pas d’exigence pour le local …   (sauf s’il est en sous-sol ?)

CFST n° 1942  chiffre 7.1 C

Emplacement des sorties 

de gaz de combustion ???

Voir SSIGE G1
2 m   ?

G

P

L

Zone EX

Les sorties en façade doivent

rester des exceptions ! Tubes

coaxiaux en toiture.

1 famille

SSIGE  G1
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Chauffe-eau alimenté au GPL atmosphérique

27 kW

Parois ?

Chauffe-eau > 20 kW = local EI 30 icb avec porte EI 30 / Les parois ne peuvent pas être doublée

avec du «styro» sans crépissage 5 mm / Le local doit disposer de 2 ouvertures haut et bas

avec une section de 10 cm2 par kW minimum 100 cm2 (27 kW = 2 X 270 cm2)

Chauffe-eau < 20 kW = pas d’exigence pour le local/ Le local doit disposer de 2 ouvertures haut 

et bas avec une section de 10 cm2 par kW minimum 100 cm2 (19 kW = 2 X 190 cm2) 

CFST n° 1942  chiffre 7.1 A

Ces installations doivent être raccordées à des conduits de 

fumée homologués T 250 dépassant la toiture 1m

1 famille
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Etablissements  publics  existants :
Appréciation en tenant compte des articles 2 et 11 de la Norme de protection incendie 

- Jusqu’à 20 personnes un porte de 90 cm sans exigence pour ce qui est du sens d’ouverture,

signalisation secourue de la voie d’évacuation conseillée.

- De 20 à 50 personnes, si l’on a 2 voies d’évacuation (~1 à l’entrée 1 par les locaux arrières, faux sens) 

on a la possibilité de tolérer cette situation + SS (signalisations secourues des voies d’évacuation) 

- de 50 à 100 personnes, 2 voies d’évacuation de 90 cm dont une dans le sens de fuite + SS

- de 100 à 200 personnes, 3 X 90 cm ou 1 X 120 cm et 1 X 90 cm dans le sens de fuite + SS

- plus de 200, selon DPI 16-15 toutes les portes min 120 cm dans le sens de fuite + SS

Voies d’évacuation et de sauvetage
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164

Prochain cours 

à ......... le jeudi

24 novembre 2016

2017 ….. ?

Cours pour nouveaux CS 2016 / 18 au 20 mai
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Cours de Chargés communaux 
de sécurité 2015

24 novembre 2015
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